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En atencién a su Oficio del Antecedente, recibido en esta Superintendencia con fecha 07 de
Agosto de 2019, relacionado con la solicitud del Honorable Diputado de la Republica Sr. Leonidas
Romero Saez, quien requiere aclarar si es efectivo que con fecha 17 de julio del presente afio,
hubo un rebase de aguas servidas hacia el Humedal Paicavi, comuna de Concepcion y se indique
los motivos y las medidas adoptadas. Al respecto se adjunta minuta efectuada por la Oficina
Regional Biochio, respondiendo a su requerimiento.
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Minuta

Responde requerimiento efectuado por el Diputado de la Republica Sefior Leonidas
Romero Saez.

En atencion al requerimiento efectuado por el Diputado Sefior Leonidas Romero S., quien
solicita antecedentes en relacién con el derrame de aguas servidas hacia el Humedal Paicavl,
comuna de Concepcion, me permita detallar lo siguiente:

1.

Que la empresa sanitaria ESSBIO S.A., informa a esta Oficina Regional el dia 17.07.19,
de varios rebases de colectores de aguas servidas en la regién, dentro de los cuales se
encuentra el de avenida Alessandri. Telefénicamente se requirié a la sanitaria adoptar las
medidas necesarias para evitar dichos eventos, aun cuando el dia 17 y 20 de julio precipité
174 y 21,4 mm. de agua, respectivamente, en Concepcién (Fuente: Direccion
Meteorologica de Chile).

. Con fecha 24.07.2019, se recibe ORD. N° 1193, de la llustre Municipalidad de

Concepcion, denunciando rebases de aguas servidas desde camara de inspeccion
publica, ubicada en al costado Sur — Este de Avenida Alessandri, cercano al Hotel Diego
de Almagro, constatadas por personal de la municipalidad los dias 17 y 22 de julio de
2019.

Con fecha 30.07.2019, fiscalizadores de esta Oficina Regional Biobio, se presentaron en
el lugar fiscalizando el sistema de recoleccion de aguas servidas del punto en cuestiéon y
los resultados de las medidas de mantencion y mejoras que fueron implementadas por la
empresa ESSBIO en el emisario terrestre los dias 24 y 26 de julio, lo cual consta en las
actas N° 13516 y 13517, detallando lo siguiente:

a) Eltramo de colector, corresponde a un emisario terrestre de aguas servidas, que se
extiende aproximadamente 1.700 m. de longitud, entre las camaras de inspeccion
publica ubicadas en Av. San Andrés (frente al Hotel Holiday Inn Express) y la
interseccién de Pasaje 1 con Mencia de los Nidos.

b) Se trata de unatuberia de 450 mm. de diametro, compuesta mayormente por cemento
comprimido y un trame de HDPE Corrugado.

c) En terreno se observa que luego de la denuncia y como medida de mitigacion la
empresa sanitaria ESSBIO S.A., procedi6é a sellar las tapas de 3 camaras publicas
emplazadas por Av. Alessandri, colocando sobre ellas bloque de Hormigén para evitar
la intervencién de terceros.

d) Se fiscaliza operatividad del emisario terrestre, inspeccionando 3 camaras publicas,
las que se ubican en Av. San Andrés, Pasaje 1 (sitio Eriazo) y pasaje 1 con Mencia de
los Nidos, las cuales a la hora de la fiscalizacién trabajaban correctamente, sin nivel
de aguas servidas y banqueta a la vista.



e) Durante la fiscalizacién, supervisor de ESSBIO indica que el area afectada fue
sanitizada y que se encuentran efectuando inspecciones televisivas al tramo de
tuberia en cuestion.

. Con fecha 01.08.2019, la Oficina Regional Biobio, mediante ORD. Regional N° 4835,
solicita informacion e instruye medidas a la empresa sanitaria ESSBIO S.A., respecto de
los hechos denunciados y constatados en la fiscalizacion del dia 30.07.2019.

La empresa ESSBIO S.A responde mediante carta SGRM 1166/19, indicando lo
siguiente:

a) La situacidn de afloramiento de la red de aguas servidas a un costado de la Autopista
Alessandri, se produjo con ocasién de las intensas precipitaciones que afectaron la
zona durante las dltimas 2 semanas del mes de julio de 2019.

b) Una vez finalizadas las precipitaciones, el dia 24 de julio de 2019, se procedié adoptar
medidas consistentes en la mantencién del tramo red de aguas servidas, con apoyo
de camiones, igualmente generé la instalacién de la tapas herméticas sobre el punto
de afloramiento de las aguas servidas, lo que fue ejecutado el 26 de julio de 2019.

c) Adicionalmente, ESSBIO S.A., sell6 otras dos camaras de aguas servidas, con la
finalidad de minimizar el riesgo de posibles nuevos eventos de rebase.

d) En base a la inspecciones televisivas realizadas, en varios tramos del emisario
terrestre, aproximadamente 650 m, se concluye que estructuralmente la red de aguas
servidas no presenta fallas y que solo presenta problemas en presencia de
precipitaciones, producto del aporte de aguas lluvias hacia el sistema recolector de
aguas servidas.

e) Se programaron trabajos de limpieza e inspeccién televisiva para la primera semana
de septiembre de 2019, cuyos resultados seran remitidos a esta Oficina Regional.

f) Que se encuentra en analisis la identificacién de las cuencas aportantes de aguas
lluvias hacia la red de aguas servidas del sector en cuestién, lo que se realizara por
medio de un levantamiento catastral del sector Jorge Alessandri, mantencién e
inspeccion televisiva de las redes, identificacion de conexiones clandestinas e
incorporacion de aguas lluvias en la red de alcantarillado, pruebas de humo en puntos
especificos, proponiendo un plan de mejoramiento en un plazo de 8 meses
aproximadamente, en la zona sefialada en plano adjunto.




6. Finalmente, le comento que este Organismo no ha tomado conocimiento de nuevos
eventos de rebases de aguas servidas en el punto en cuestion, luego de la mejoras
efectuadas por la empresa sanitaria, no obstante efectuard los respectivos
seguimientos y fiscalizaciones a los compromisos tomados por ESSBIO S.A., y se
incorporara de forma permanente en el plan de fiscalizacién de invierno que
anualmente este Organismo realiza.

JORGE RIVAS CHAPARRO
SUPERINTENDENTE (S) DE SERVICIOS SANITARIOS
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